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LABOARTORIUM CENTRALNE

BADANIE WODY

Oferuje ustugi z zakresu pobierania
prébek i badania wody przeznaczonej
do spozycia, wéd powierzchniowych,
podziemnych, Zrédlanych i posiada
akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji nr AB 610 obejmujgcg
zakresem pobieranie probek wody
przeznaczonej do spozycia, a takze
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Laboratorium zatwierdzone przez
Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego decyzjg z dnia 12.08.2013 r
jest uprawnione do badania wody
przeznaczonej do spozZycia

'w przypadku prébki dostarczonej przez klienta dane pochodzg od klienta

LABORATORIUM CENTRALNE %
BADANIE WODY \
% ul. Wodociggowa 8, 43-356 Kobiernice M
- A.

tel. 338138530, fax. 338124015 Bielsko-Biafa

SPRAWOZDANIE Z BADAN WL/693/2014

Temat Badanie probki wody
Klient Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
32-650 Kety, ul. Sw. Maksymiliana Kolbe 25a
. Zlecenie z dnia 10.07.2014 r. zarejestrowane pod
Zlecenie numerem ZRLW/369/2014
Cel badania Sprawdzenie przydatnosci wody do spozycia
Obiekt badan Woda przeznaczona do spozycia

Probke pobrat Pracownik Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Data pobrania préobki" 10.07.2014 r. godz. 9%

Data dostarczenia prébki 10.07.2014 r. godz. 10*

PN-ISO 5667-5:2003

Metoda pobrania prébki A PN-EN ISO 19458:2007

Inne istotne informacje na temat prébki:

Stan préobki w chwili przyjecia prawidtowy

Nr probki

. . = - 1)
Miejsce pobrania/opis prébki WiIGNGfateTTm

Bielany ul. tecka 10 — Osrodek Zdrowia 1331814071009
Sprawozdanie opracowat Zatwierdzam
M. Bujak

3o o). 2o

%’

Wydrukowano 2 egz.

Wyniki badari odnoszq sig wylacznie do badanej prébki. Sprawozdanie moze byé powielane jedynie w

Klient - oryginat

ala

- kopia

cafosci. Kazda inna forma wykorzystania wynikéw wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Centralnego”
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Istnigje procedura reklamacji, termin skfadania reklamacji — 7 dni od odebrania wyniku badari
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LABORATORIUM CENTRALNE
BADANIE WODY

Sprawozdanie z badan nr WL/693/2014

WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Badania wykonano wdn. 10.07.2014r.
Najwyzsza
Oznaczenie Jednostka Wynik Niepewnos$é* Metoda badawcza dog;:aség:glna
lub zakres®
Metnos¢ A NTU 0,34 +0,05 PN-EN ISO 7027:2003 pkt. 6 1,0
Barwa Al mg/L Pt 0 - PN-EN ISO 7887:2012 pkt. 7 Akceptowalna
Zapach - 20 - PB/UC/41 wyd. 1 z 22.08.2007 Akceptowalny
] 6,9 _ : "
pH A w temp., 24.4°C +0,2 PN-EN ISO 10523:2012 6,6-9,5
Amonowy jon A | mg/L NH," < 0,10 - PN-ISO 7150-1:2002 0,50
Przewodno$¢ elektryczna )
wiasciwa w 25°C Al uSlcm 330,5 7,6 PN-EN 27888:1999 2500
Glin A mg/L < 0,020 - PB/UC/12 wyd. 1 z 10.02.2004 0,200
Zelazo ogbine A mg/L 0,029 +0,005 PN-73 C-04586/03 0,200
Autoryzowat:
Kierownik Laboratorium Centralnego, mgr inz. Marcin Bujak %&
WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
Badania wykonano wdn. 10.07.2014r. —12.07.2014 .
Najwyzsza
Oznaczenie Jednostka | Wynik | Niepewnosé? Metoda badawcza do;\:ﬂl::;g;glna
lub zakres®
Bakterie grupy coli Al jtk/100 ml 0 - PN-EN 1SO 9308-1:2004 0
Escherichia coli Al jtk/100 mi 0 . el a0arann 0
- g . D E
Clostridium perfringens Al jtk/100 mi 0 - z’éﬁ?ﬁggﬁgfg’wm 0
Autoryzowat: el

Inspektor mikrobiolog, dr Tomasz Szprycha //t/ W

T

Pobrana probka wody w badanym zakresie spefnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spozycia
przez ludzi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z p62niejszymi zmianami
(Dz. U. nr61z 2007 r. poz. 417; Dz. U. nr 72 z 2010 poz. 466).

2 — Podana niepewnosc¢ rozszerzona wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspofczynnik rozszerzenia k=2, ktéry dla rozktadu
normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%. Podana niepewnosé uwzglednia etap pobrania prébki.

3 - Najwyzsza dopuszczalna wartosé |ub zakres zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 61 z 2007 r., poz. 417; Dz. U. nr 72 z 2010 poz. 466)

A — oznacza metode badawczg objetq zakresem akredytacji AB 610.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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